med garanterad avkastning

SSAB

LED-LIMPAN

Klimatsm lysningslésnin
C%ENERGISYSTEMD imatsmarta belysningslésningar

2019-03-14
Energisystem AB Tel. 0155-975 50 ©
Riksvdgen 22 www.energisystem.se EI'K"efsen D m
61170 Jonaker info@energisystem.se Rt



= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

TRADGARDSFORRAD BY1528

Installerade belysningslésningar:
10st LL-M, LED Limpan 58W, 6 500K

Tidigare installerad effekt: 1,3kW ) ‘(
Ny installerad effekt: 0,6kW _
Minskad installerad effekt: 0,7kW, 55 %

Installerad belysningseffekt W/m?: 6,4 (Yta: 91 m?)

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 588 lux
Uppmatt ljusniva: 306 -1 000 lux

Luxmadtare: Hagner EC-1
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

HYDRAULRUM INLOPP N1

Installerade belysningslosningar: &,
18st LL-M, 58W g ‘}
Dessa har ersatt konventionella 2x36W lysrorsarmaturer ett -
mot ett ' >
Tidigare installerad effekt: 1,7kW v -

Ny installerad effekt: 1,0kW
Minskad installerad effekt: 0,6kW, 37 %
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

PUMPSTATION P20 (1/2)

Installerade belysningslosningar:

26st LL-M, 58W

Dessa har ersatt konventionella 2x58W lysrorsarmaturer ett
mot ett

Tidigare installerad effekt: 3,7kW
Ny installerad effekt: 1,5kW
Minskad installerad effekt: 2,2kW, 60 %
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

PUMPSTATION P20 (2/2)
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

UNDER UGN N1

Installerade belysningslésningar:
17st LL-M, 58W
Nodljusarmaturer och nédljusskyltar.

Tidigare installerad effekt: 1,6kW
Ny installerad effekt: 1,0kW
Minskad installerad effekt: 0,6kW, 37 %
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

GROTTAN KUBEN

Installerade belysningslosningar:
Tak: 2st Intenz XS 113°
Under entresol: 3st Led-Limpan S

Tidigare installerad effekt: 0,6kW
Ny installerad effekt: 0,4kW K. . -
Minskad installerad effekt: 0,2kW, 33 % g —
Installerad belysningseffekt W/m?: 11,3 (yta 32,5 m?)

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 542 lux
Uppmiaitt ljusniva: 330-1 295 lux

Luxmatare: Hagner EC-1
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

FILTERFORRAD 2ST

Installerade belysningslésningar:
10st LED Limpan M 58W (5st per forrad)

Tidigare installerad effekt: 1,4kW

Ny installerad effekt: 0,6kW

Minskad installerad effekt: 0,9kW, 60 %

Installerad belysningseffekt W/m?: 2,9 (yta 2x99 m?)

Kravstalld ljusniva: Medel 200 lux
Projekterad ljusniva: Medel 290 lux
Uppmiaitt ljusniva: 130-730 lux

Luxmadtare: Hagner EC-1
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

MEROX - DOLOMITEN

Installerade belysningslosningar:

10st Led-Limpan LL-L 71W AR
Dessa har ersatt konventionella lysrérsarmaturer ett mot ett . M
Tidigare installerad effekt: 1,4kW : _

Ny installerad effekt: 0,7kW ) i

Minskad installerad effekt: 0,7kW, 50 % - >

Uppmatt ljusniva: 900-1 000 lux

Luxmadtare: Hagner EC-1 . _
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND
872 OCH 87

5 w:-:: "
Installerade belysningslosningar:
16st LL-L, LED Limpan 71W

Dessa har ersatt konventionella lysrérsarmaturer ett mot ett

'1\_-

Tidigare installerad effekt: 2,4kW
Ny installerad effekt: 1,1TkW
Minskad installerad effekt: 1,3kW, 54 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Uppmiaitt ljusniva: 605 lux

Luxmatare: Hagner EC-1
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

LOKVERKSTAD

Installerade belysningslosningar:

10st Intenz XS 120W 113°

2st ZSI 180W 60°inkl. montagebygel

4st LL-L, LED Limpan 71W inkl. vdggfaste (LL-VF) och
stickproppsforsett sladdstall (LL-SS)

2st Intenz S 150W 113°

Dessa har ersatt lysrorsarmaturer och 500W stralkastare

Tidigare installerad effekt: 5,0kW

Ny installerad effekt: 2,1TkW

Installerad belysningseffekt W/m?: 9,0 (Yta: 237,6 m?) §
Minskad installerad effekt: 2,9kW, 57 % ' h

Projekterad ljusniva: Medel 843 lux
Uppmiaitt ljusniva: 780-960 lux

Luxmatare: Hagner EC-1
Kommentar fran verksamheten:

“Vi dr vildigt néjda med den nya belysningen”
-Jocke och Davve, Lokverstaden
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

KOKILLVERKSTAD (1/2)

Installerade belysningslosningar:

16st Intenz M 170W 75°

14st LL-M, LED Limpan 58W

3st ZSI 150W 60°inkl. montagebygel

Dessa har ersatt konventionella 400W, stralkastare och
lysrérsarmaturer ett mot ett

Tidigare installerad effekt: 13,1kW e —
Ny installerad effekt: 4,0kW

Minskad installerad effekt: 9,1kW, 70 %

Installerad belysningseffekt W/m?: 5,7 (Yta: 694,4 m?)

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 505 lux
Uppmiaitt ljusniva: 524 lux

Luxmatare: Hagner EC-1
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

KOKILLVERKSTAD (2/2)
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

GARAGE OCH DACKFORRAD OSTRA TANKPLAN

Installerade belysningslosningar:
12st LL-S, LED-Limpan 42W
Dessa har ersatt konventionella lysrérsarmaturer ett mot ett.

Luxmadtare: Hagner EC-1

Ny installerad effekt: 0,5kW
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND
KRAN 354

Installerade belysningslosningar:
8st LL-L, LED-Limpan 71W
Dessa har ersatt konventionella lysrérsarmaturer ett mot ett

Ny installerad effekt: 0,6kW
Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 514 lux

Uppmiaitt ljusniva: 580-1 000 lux

Luxmatare: Hagner EC-1

®

Energisystem AB Tel. 0155-975 50

Riksvdgen 22 www.energisystem.se EI'K"efsen a

611 70 Jonaker info@energisystem.se

HOGSTA KREDITVARDIGHET
© Bisnode 2018



